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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пушка тепловая газовая -1 шт.
Руководство по эксплуатации -1 шт. 
Шланг газовый - 1 шт. 
Регулятор давления - 1 шт.   

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только 
при соблюдении следующих условий:

1. Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руковод-
стве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны 
осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

2. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженным 
физическим, сенсорным и/или умственным способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проин-
структированы по использованию изделия лицом, ответственным за их безопасность. 
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием. Не 
допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, живот-
ных или посторонних в рабочей зоне.

3. Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено и отклю-
чено от питания/электросети.

4. Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости.
5. Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи 

легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
6. Переносите изделие, держа его только за рукоятку. Запрещено перемещать изделие, 

удерживая его за шнур питания.
7. Не переносите изделие во включенном состоянии или в случае подключения его к 

электросети.
8. Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответ-

ствуют требованиям, указанным на изделии и в настоящем руководстве по эксплуата-
ции.

9. Подключайте изделие к питающей электросети только после того, как Вы убедитесь, 
что выключатель на приборе исправен и находится в положении «0».

10. При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае 
необходимости используйте респираторы, специальными перчатками, очками и 
наушниками.

11. При работе с изделием рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы нижние 
части не контактировали с изделием и обрабатываемой заготовкой.

12. Запрещено использовать изделие в высотных жилых зданиях, подвалах, ванных 
комнатах и спальнях.

13. Защита от прикосновений служит для предотвращения опасности пожара и возгора
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1. ния; ни одна часть защиты не должна сниматься на продолжительное время. Для 
маленьких детей и престарелых не обеспечивается полной защиты.

2. Изделие предназначено для работы только в стационарном режиме.
3. Следует устанавливать изделие на ровную горизонтальную сухую поверхность на 

минимальном требуемом удалении от стен и посторонних предметов.
4. Не оставляйте работающее или подключенное к источнику газа и электропитания 

изделие без внимания.
5. Никогда не используйте изделие в помещении, или рядом с легко воспламеняе-

мыми предметами, горючими жидкостями. Опасность пожара!
6. Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограни-

чивать доступ воздуха.
7. Избегайте попадания шнура питания на посторонние предметы, которые могут 

его повредить.
8. Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов. 
9. Во время эксплуатации изделия контролируйте достаточный уровень вентиляции 

помещения. Используйте изделие только в хорошо вентилируемых помещениях. 
Недостаточный уровень вентиляции может привести к отравлениям угарным 
газом, накоплением пожаров. Минимальная площадь вентиляции рассчитывается 
см. табл. 1. Также запрещено эксплуатировать изделие в не проветриваемых 
помещениях, в подвалах, гаражах, подсобных помещениях и пр.

10. При необходимости работы изделием во влажной среде используйте источник 
питания, оборудованный устройством защитного отключения.

11. При отключении изделия от источника питания держитесь за штекер шнура 
питания.

12. Всегда отключайте изделие от источника питания и перекрывайте подачу газа, 
когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного 
обслуживания, а также:

– в случае любых неполадок;
– перед перемещением на новое место эксплуатации;
– перед подключением/отключением к системе подачи газа;
– перед чисткой;
– после окончания работ. 

25.   Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо   
         повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обрати- 
         тесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.
26.   При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить  
         изготовитель, его агент или аналогично квалифицированное лицо. Замена шнура  
         питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действу 
         ющему тарифу.
27.   Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответ- 
         ствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено  
         использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие или шнур  
         питания (бензин и прочие агрессивные вещества).
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28.   Неправильное использование изделия может привести к выходу его из строя и/или  
         причинению вреда пользователю или третьим лицам.
29.   Установка газовых баллонов должна осуществляться в соответствии с правилами,  
         нормами и инструкциями по безопасной эксплуатации, принятыми в вашем регионе.
30.   Газовые баллоны с пропаном необходимо устанавливать и заменять вдали от  
         возгораемых веществ.

ЗАПРЕЩЕНО
Пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 
также в иных условиях, мешающих концентрации, координации действий и адекватному 
восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии 
и в таких условиях!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Во избежание опасностей, вызываемых непреднамеренным термовыключателем, 
прибор не должен питаться через внешнее устройство, например, как таймер, или быть 
подключён к схеме, которая регулярно включает и выключает прибор, как например, 
розетка с функцией таймера, используемая коммунальными службами.

ВНИМАНИЕ!
Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные варианты 
эксплуатации, хранения и обслуживания данного изделия. Пользователь должен 
самостоятельно оценить возможные риски и соблюдать все общие технические требо-
вания и меры техники безопасности при работе с изделием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПУШКОЙ ТЕПЛОВОЙ ГАЗОВОЙ

Перед первым использованием изделия ознакомьтесь с данным руководством по 
эксплуатации. Ознакомьтесь со всеми элементами изделия и принципом его работы. 
Убедитесь в наличии всех компонентов.
Изделие предназначено для эксплуатации с газом пропан, пропан-бутан или бутан. 
Используйте только газ в соответствии с ГОСТ 20448-90. Используйте только специаль-
ные баллоны для газа. Размер помещения не должен быть меньше, указанных в техниче-
ских требованиях (см. Таблица 1).

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:
* Не включайте изделие!
* Заглушите поток открытым окном!
* Перекройте доступ газа к изделию!
* Не используйте открытый огонь вблизи утечки газа!
* Если запах газа не устраняется, обратитесь в газовую компанию или пожарную службу!
ВНИМАНИЕ! Не накрывайте изделие и не ограничивайте движение воздушного потока 
на входе и выходе воздуха.

ВНИМАНИЕ!
Перед включением изделия убедитесь, что оно установлено в радиусе 3 метров вне зон 
сквозняка. В случае резкого ветра или вентиляции переместите пушку — 2–3 метра от 
боковых или сквозных воздушных потоков.

ЗАПРЕЩЕНО прикасаться во время работы, а также продолжительное время после выклю-
чения к той части корпуса изделия (впереди), которая подвержена нагреву.

ЗАПРЕЩЕНО снимать кожух, решетки и иные защитные устройства, не отключив предвари-
тельно изделие от сети и газа.

ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозольные баллоны рядом с работающим изделием. Газ под 
давлением может привести к пожару или поломкам. А также запрещено использовать 
изделие в помещениях, где в воздухе содержатся мельчащие частицы древесной стружки, 
капилляры или иного возгораемого материала.

ЗАПРЕЩЕНО использовать под дождем или снегом, а также в помещениях с искусственно 
завышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и прочее).

ВНИМАНИЕ! В случае выхода газа незамедлительно отключите подачу газа при помощи 
вентиля газового баллона, или, в случае стационарно установленных аппаратов, при помощи 
установленного около него запорного вентиля.

Располагайте изделие таким образом, чтобы исключить перегибы и скручивания шланга 
подачи газа.
Регулярно проверяйте состояние шланга подачи газа. В случае обнаружения каких-либо 
повреждений (трещины, надрезы, запах, сильная потертость и прочее), следует незамедли-
тельно заменить шланг на новый.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не 
могут быть определены пользователем и требуют обязательной оценки в авторизованном 
сервисном центре. При выявлении неисправностей, отклонений в работе изделия или иных 
нестандартных ситуаций, следует прекратить использование изделия до выяснения причин 
и устранения дефекта.

При получении травмы при работе с изделием нужно немедленно прекратить любые работы 
и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Перечень критических отказов:
* не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса, шланга подачи 
газа, газового или шнура питания;
* не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;
* не использовать при обнаружении перебоев в выключателях;
* не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;
* не использовать при попадании воды в корпус.
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ЗАПРЕЩЕНО
Пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 
также в иных условиях, мешающих концентрации, координации действий и адекватному 
восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии 
и в таких условиях!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Во избежание опасностей, вызываемых непреднамеренным термовыключателем, 
прибор не должен питаться через внешнее устройство, например, как таймер, или быть 
подключён к схеме, которая регулярно включает и выключает прибор, как например, 
розетка с функцией таймера, используемая коммунальными службами.

ВНИМАНИЕ!
Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные варианты 
эксплуатации, хранения и обслуживания данного изделия. Пользователь должен 
самостоятельно оценить возможные риски и соблюдать все общие технические требо-
вания и меры техники безопасности при работе с изделием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПУШКОЙ ТЕПЛОВОЙ ГАЗОВОЙ

Перед первым использованием изделия ознакомьтесь с данным руководством по 
эксплуатации. Ознакомьтесь со всеми элементами изделия и принципом его работы. 
Убедитесь в наличии всех компонентов.
Изделие предназначено для эксплуатации с газом пропан, пропан-бутан или бутан. 
Используйте только газ в соответствии с ГОСТ 20448-90. Используйте только специаль-
ные баллоны для газа. Размер помещения не должен быть меньше, указанных в техниче-
ских требованиях (см. Таблица 1).

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:
* Не включайте изделие!
* Заглушите поток открытым окном!
* Перекройте доступ газа к изделию!
* Не используйте открытый огонь вблизи утечки газа!
* Если запах газа не устраняется, обратитесь в газовую компанию или пожарную службу!
ВНИМАНИЕ! Не накрывайте изделие и не ограничивайте движение воздушного потока 
на входе и выходе воздуха.

ВНИМАНИЕ!
Перед включением изделия убедитесь, что оно установлено в радиусе 3 метров вне зон 
сквозняка. В случае резкого ветра или вентиляции переместите пушку — 2–3 метра от 
боковых или сквозных воздушных потоков.

ЗАПРЕЩЕНО прикасаться во время работы, а также продолжительное время после выклю-
чения к той части корпуса изделия (впереди), которая подвержена нагреву.

ЗАПРЕЩЕНО снимать кожух, решетки и иные защитные устройства, не отключив предвари-
тельно изделие от сети и газа.

ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозольные баллоны рядом с работающим изделием. Газ под 
давлением может привести к пожару или поломкам. А также запрещено использовать 
изделие в помещениях, где в воздухе содержатся мельчащие частицы древесной стружки, 
капилляры или иного возгораемого материала.

ЗАПРЕЩЕНО использовать под дождем или снегом, а также в помещениях с искусственно 
завышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и прочее).

ВНИМАНИЕ! В случае выхода газа незамедлительно отключите подачу газа при помощи 
вентиля газового баллона, или, в случае стационарно установленных аппаратов, при помощи 
установленного около него запорного вентиля.

Располагайте изделие таким образом, чтобы исключить перегибы и скручивания шланга 
подачи газа.
Регулярно проверяйте состояние шланга подачи газа. В случае обнаружения каких-либо 
повреждений (трещины, надрезы, запах, сильная потертость и прочее), следует незамедли-
тельно заменить шланг на новый.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не 
могут быть определены пользователем и требуют обязательной оценки в авторизованном 
сервисном центре. При выявлении неисправностей, отклонений в работе изделия или иных 
нестандартных ситуаций, следует прекратить использование изделия до выяснения причин 
и устранения дефекта.

При получении травмы при работе с изделием нужно немедленно прекратить любые работы 
и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Перечень критических отказов:
* не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса, шланга подачи 
газа, газового или шнура питания;
* не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;
* не использовать при обнаружении перебоев в выключателях;
* не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;
* не использовать при попадании воды в корпус.
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СБОРКА

1. Присоедините регулятор давления к баллону.
2.    Подключите шланг к регулятору и обогревателю.
3.    Проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.
4.    Подключите к розетке 220–240 В с предохранителем 16 А.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск:
1. Откройте вентиль баллона.
2.     Убедитесь, что вентилятор работает.
3.     Удерживайте кнопку подачи газа и нажимайте кнопку розжига 
        до воспламенения.
4.     Удерживайте кнопку ещё ~10 секунд до прогрева термопары.

Остановка:
1. Закройте вентиль газового баллона.
2.     Дайте вентилятору поработать 1–2 мин.
3.     Выключите питание и отсоедините от сети.
4.      Отсоедините регулятор давления от баллона.

ОБРАЩЕНИЕ С ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ

1. Используйте и храните баллоны в хорошо проветриваемых местах.
2. Меняйте баллон только на открытом воздухе.
3. Баллон с подключённым регулятором нельзя перемещать.
4. Всегда храните баллон вертикально, с защитным колпаком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Перед обслуживанием отключите питание.
2. Проверяйте шланги и соединения не реже раза в месяц.
3. Не допускается проверка на утечки с открытым огнём!
4. Прочищайте вентилятор и корпус сжатым воздухом.
5. Не допускайте попадания влаги и чистящих жидкостей внутрь прибора.

ХРАНЕНИЕ
1. Закройте вентиль баллона и отсоедините устройство.
2. Храните в сухом, прохладном, недоступном для детей месте (5–30°C).
3. Баллоны хранить отдельно, вертикально, не в подвалах.
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СРОК СЛУЖБЫ
Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве,
должно прослужить не менее 3-х лет.
Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия 
в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном 
руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить 
указанный в настоящем руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию 
изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его 
самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный 
сервисный центр для диагностики и ремонта. Те неисправности, которые можно 
устранить самостоятельно, приведены в Таблице.
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